
 
 
 

志賀原子力発電所１号機 

非常用ディーゼル発電機Ａ号機の自動電圧調整装置に係わる警報の発生について 

 

 
第12回定期検査における定格熱出力で調整運転中の志賀原子力発電所１号機において、平

成22年９月６日、非常用ディーゼル発電機Ａ号機の定例試験を実施していたところ、ディー

ゼル機関停止後の16時23分に「ＡＶＲ(自動電圧調整装置)＊１故障」警報が発生しました。Ａ

号機が動作可能であることを確認できないことから、原子炉施設保安規定に基づき、16時55

分、運転上の制限＊２の逸脱と判断しました。 

その後、ＡＶＲをＡ系から予備のＢ系に切替え、Ａ号機が動作可能であることを確認し、

９月７日３時22分、運転上の制限の逸脱から復帰しました。 

本事象による運転への影響及び外部への放射能の影響はありません。 

 

＊１：ＡＶＲ（自動電圧調整装置） 

発電機の電圧を所定の電圧に維持するための装置 

＊２：運転上の制限 

原子炉施設保安規定では、原子炉の運転状態に応じ、運転上の制限を定めており、

今回の運転上の制限は、非常用ディーゼル発電機３台全てが動作可能であること。 

なお、今回、運転上の制限逸脱後、残り２台の非常用ディーゼル発電機が動作可能

であることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

非常用ディーゼル発電機 ＡＶＲ概略図 
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