


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別 紙１ 

発 電 所 系 統 概 要 図 
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原子炉冷却材再循環ポンプ 

原子炉冷却材再循環系配管 
（ポンプ入口配管） 

原子炉冷却材再循環系配管 
（ポンプ出口配管） 

原子炉冷却材再循環系配管  概要図 
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別 紙２ 

母管（ポンプ入口） 

ポンプ（Ａ） 母管（ポンプ出口） 

リングヘッダ 

ライザ－管 
 

枝管 

原子炉冷却材再循環(Ａ)系配管等の点検結果 

ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ計測管 

枝管 

枝管 

① ひび確認箇所 
（９月３日お知らせ済み）

② ひび確認箇所 
（９月３日お知らせ済み） ：水の流れ 



（参考） 

 

炉心シュラウド及び原子炉冷却材再循環系配管等の点検結果 

 

今回の定期検査において、本年４月１７日の経済産業省原子力安全・保安院の指示

を踏まえ、炉心シュラウドの全ての周溶接線と原子炉冷却材再循環系配管等の全ての

溶接継手部を点検しました。点検結果を以下に示します。 

 

点 検 結 果 
名      称 点検箇所数 

ひびなし箇所 ひび確認箇所 

炉心シュラウド １２箇所 １２箇所 な  し 

原子炉冷却材再循環系配管（Ａ）系 ４１箇所 ３９箇所 ２箇所※ 

原子炉冷却材再循環系配管（Ｂ）系 ５４箇所 ５０箇所 ４箇所※ 

※ ひびの確認された箇所は新品に取替えます。 


