
  

志賀原子力発電所２号機
低圧タービンの点検状況について（続報）

                                                                            平成18年7月25日
                                                                            北陸電力株式会社

当社は、志賀原子力発電所２号機（改良型沸騰水型、定格電気出力１３５万８千キ

ロワット）の低圧タービンの点検を実施しておりますが、これまでに、低圧タービン

（Ａ）、（Ｂ）および（Ｃ）ロータの第１２段の羽根８４０枚の内、（Ａ）、（Ｂ）

の５６０枚について、外観目視点検および磁粉探傷試験
＊１
が終了いたしました。

その結果、１４６枚の羽根根元取付け部（フォーク）にひびを確認いたしましたの

で、お知らせいたします。

なお、今後も引き続き、点検を実施してまいります。

以　上

添付資料　　低圧タービンの点検状況

＊１　磁粉探傷試験：検査対象物を磁化させて磁粉をかけて、磁粉模様により欠陥

を探す試験



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観目視点検および磁粉探傷試験の結果、ひびが確認された羽根の数   平成１８年７月２４日までの状況 

低圧タービン（Ａ） 低圧タービン（Ｂ） 低圧タービン（Ｃ） 
 

高圧タービン側 発電機側 高圧タービン側 発電機側 高圧タービン側 発電機側 

合 計 

外観目視

点検結果 
０／１４０ ０／１４０  ０／１４０ ０／１４０ ０／０ ０／０ ０／５６０ 

磁粉探傷 

試験結果 
４６／１４０ ２９／１４０  ５０／１４０ ２１／１４０ ０／０ ０／０ １４６／５６０ 

（注）分母は点検が終了した羽根枚数、分子はひびが確認された羽根枚数を示す。 

         低圧タービン第１２段の羽根の枚数は、１４０枚×６組＊１＝８４０枚 

          ＊１ 低圧タービン３基の高圧タービン側と発電機側で計６組 
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：点検実施範囲 

低圧タービンの点検状況 添付資料 


