
  

志賀原子力発電所２号機 原子炉再起動の申し入れについて

                                                                            平成22年1月22日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社は、本日(１月22日)、石川県および志賀町に、志賀原子力発電所２号機の原子炉

再起動を申し入れいたしましたので、お知らせいたします。

　当社は、志賀原子力発電所２号機について、平成21年11月13日の非常用ディーゼル発

電機
※１
２台待機除外に伴い原子炉を停止して以来、非常用ディーゼル発電機の圧力制御

逆止弁の交換、潤滑油プライミングポンプの運転方法の変更、潤滑油戻り配管の設置な

どの再発防止対策を実施いたしました。（平成22年１月21日お知らせ済み）

　本日、これらの対策を施した非常用ディーゼル発電機について、経済産業省の検査に

３台全てが合格したことから、石川県および志賀町に再起動の申し入れを行いました。

　当社といたしましては、今後とも、志賀原子力発電所が地域の皆さまにご安心いただ

ける発電所となるよう全力を尽くしてまいります。

以　上

※１ 非常用ディーゼル発電機：

　発電所の外部電源喪失時に所内への電源を供給するためのディーゼル機関駆動の非常用発

電機。

 


