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　本日（７月５日）、志賀原子力発電所構内の防災資機材倉庫付近に配置している高

圧電源車で火災の発生を確認しました。火災は既に鎮火しています。

　本日10時10分、志賀原子力発電所の防災資機材倉庫付近に配置している高圧電源車で

火災の発生を確認しました。ただちに、消火器で消火するとともに、10時32分に公設の

志賀消防署により鎮火を確認していただきました。

　この火災による負傷者はありません。

　また、志賀原子力発電所１号機および２号機への影響はありません。

　なお、外部への放射性物質の影響もありません。

　原因は調査中です。

　本事象は、法令の報告対象ではありません。

　安全協定等に基づき石川県、志賀町等の関係自治体へ連絡しています。また、国にも

お知らせしております。
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